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 Pozzetto transito cavi telefonici 40X40cm con coperchio carrabile in ghisa

T

LEGENDA IMPIANTO TELEFONICO

SIMBOLO DESCRIZIONE

 Tubazione in PVC Corrugato 750N interrata a 60cm telefonica per Ente telefonico

 Tubazione in PVC Corrugato 750N interrata a 60cm telefonica
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PARTICOLARE SEZIONE TIPICA POLIFORA1Ø110 TELEFONIA

 Scala 1:10 - Quote in  cm
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PARTICOLARE SEZIONE TIPICA POLIFORA1Ø50

UTENZE+TELEFONIA  Scala 1:10 - Quote in  cm
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NASTRO DI

SEGNALAZIONE

TUBO PVC Ø110mm

BAULETTO IN SABBIA (NELLE CURVE VA

PREVISTO BAULETTO IN CLS)

TUBO PVC

Ø50mm

N.B.: LA PROFONDITà DELLO SCAVO SI RIFERISCE A STRADE VICINALI O PIAZZALI.

IN PRESENZA DI TERRENI COLTIVATI DEVE ESSERE AUMENTATA A M 1,50
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POZZETTO

50X50cm

POZZETTO

50X50cm

POZZETTO

100X100cm

TETTOIA DI PROTEZIONE 

SEZIONATORE ENEL

ARMADIO TELEFONICO

GRUPPI MISURA ENERGIA ELETTRICA 
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1.5kW 3kW

ANT... IRR...

COLONNINA DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA TELEFONICA

Scala 1:10 - Quote in  cm

PARTICOLARE  DISPOSIZIONE TUBI NEL POZZETTO PER

CONSENTIRE IL MASSIMO RAGGIO DI CURVATURA DEI CAVI

TIPICO POSIZIONAMENTO

CORRETTO NEL POZZETTO

DISPORRE I TUBI IN MODO DA

CONSENTIRE UN AMPIO RAGGIO

DI CURVATURA DEI CAVI

TIPICO POSIZIONAMENTO

ERRATO NEL POZZETTO

DISPORRE I TUBI IN MODO DA

CONSENTIRE UN AMPIO RAGGIO

DI CURVATURA DEI CAVI
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GRUPPO

CONTATORI 1
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Sisma del 24 agosto 2016. Accordi Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i. - Fornitura, trsporto e montaggio di Soluzioni Abitative in

Emergenza(S.A.E.) e servizi connessi

CNS - Consorzio Nazionale

Servizi Società Cooperativa

Via della Cooperazione, 3

40129 - Bologna

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E

MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
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DIPARTIMENTO

PROTEZIONE CIVILE
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