
 E  Pozzetto transito cararbile con coperchio in ghisa per transito cavi  elettrici MISURE VARIE

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

DESCRIZIONESIMBOLO

 Quadro elettrico

 Pozzetto 80x80cm h=10cm con chiusino in ghisa carrabile e

 guarnizione a tenuta stagna

 Tubazione in PVC corrugato 750N interrata a 1 m elettrica distribuzione comprensorio con cavi

FG7OR 0.6 / 1kV alimentazione appartamenti tra gruppi misura e pozzetto con finale con ricchezza

4m

 Tubazione in PVC corrugato 750N interrata a 60cm linee principale ente erogato energia elettrica

 Pozzetto con dispersore di terra collegato alla corda di rame equipotenziale nodi di terra
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PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO CANALIZZAZIONE INTERRATA ENEL MT SOTTO

TUBAZIONE GAS IV SPECIE ESISTENTE Scala 1:50 - Quote in cm
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(IV SPECIE MEDIA

PRESSIONE)

PARTICOLARE  DISPOSIZIONE TUBI NEL POZZETTO PER
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 Collettore di terra

 Sezionatore

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

DESCRIZIONESIMBOLO

 Quadro elettrico

 Quadro elettrico a servizio impianti tecnologici

 Cavo elettrico

 Cavo di messa a terra

 Tubazione in pvc a disposizione per ACEA
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Scala 1:10 - Quote in  cm

NASTRO DI SEGNALAZIONE

TUBO PVC Ø160mm

3
0

80

PARTICOLARE  SEZIONE TIPICA 3Ø160 ENEL BT

Scala 1:10 - Quote in  cm

PARTICOLARE SEZIONE TIPICA POLIFORA 2Ø125 UTENZA BT
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PARTICOLARE SEZIONE TIPICA POLIFORA1Ø110 TELEFONIA
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UTENZE+TELEFONIA  Scala 1:10 - Quote in  cm

BAULETTO IN SABBIA (NELLE CURVE VA

PREVISTO BAULETTO IN CLS)
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TUBO PVC

Ø50mm

N.B.: LA PROFONDITà DELLO SCAVO SI RIFERISCE A STRADE VICINALI O PIAZZALI.

IN PRESENZA DI TERRENI COLTIVATI DEVE ESSERE AUMENTATA A M 1,50
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Sisma del 24 agosto 2016. Accordi Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs.

n.163/2006 e s.m.i. - Fornitura, trsporto e montaggio di Soluzioni Abitative in

Emergenza(S.A.E.) e servizi connessi

CNS - Consorzio Nazionale

Servizi Società Cooperativa

Via della Cooperazione, 3

40129 - Bologna

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E

MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO

PROTEZIONE CIVILE

Ing. LEONARDO GATTI

PLANIMETRIA DELL'INSEDIAMENTO - scala 1:200

STRALCIO

AREA PARCHEGGIO

STRALCIO AREA PARCHEGGIO - scala 1:200

PLANIMETRIA CATASTALE

SUPERFICIE

LOTTO

N° MODULI

INSTALLATI

POTENZA ELETTRICA

NECESSARIA

mq 37387

N° 33 MODULI DA 40mq

N° 21 MODULI DA 60mq

N°  9 MODULI DA 80mq

283,5KW

NUMERO TOTALE

PARCHEGGI

64


